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Commande fermeture

Légende / Legend
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Configurable command

10 à 60V
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Closing command

Connection for control by voltage
Raccordements pour cde par tension

90 à 250V

Pour supprimer l'automaintien

Note:

ne pas raccorder la borne 7

Commande ouverture
S Stop
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To cancel self holding cmd
Do not connect terminal 7

Opening command

TH Thermal protection
Protection thermique

Connection for control  by contact
Raccordements pour cde par contact
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contact 26-28 fermé=
Relais défaut
actuator available

servomoteur disponible

Fault relay
terminal 26-28 closed=
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Voir configuration client
See customer configuration
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J2
Capteur de Couple

Capteur de Position

Torque Sensor

Position sensor
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Control by voltage 

Output Supply 24V

Control by Contact
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Configuration Client
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Commande configurable
Configurable command
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Si l'une d'elles est manquante, le servomoteur ne

If one phase is missing, the actuator will not start
The phase sequency is not important 

redémarre pas et signale le défaut (Relais défaut).

L'ordre des phases n'a pas d'importance.

and sends an alarm (Fault relay).
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Valve closed
Vanne ouverte
Valve open


